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Anschluss
Klemme

Bezeichnung Anschluss-Nr
X3 ATM100

1 (+) 24V Speisung vom ATM100 X3,4
2 (-) 24V Speisung vom ATM100 X3,5
3 RS485 (B) vom ATM100 X3,2
4 RS485 (A) vom ATM100 X3,1
5 (+) 24V Speisung für Slave 2 (Anschluss 1)
6 (-) 24V Speisung für Slave 2 (Anschluss 2)
7 RS485 (B) für Slave 2 (Anschluss 3)
8 RS485 (A) für Slave 2 (Anschluss 4)


