[0.001s][warning][perf,memops] Cannot use file /tmp/hsperfdata_ec2-user/54833 because it is locked by another process (errno = 11)
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Anschluss
Klemme

Bezeichnung Anschluss-Nr
X3 ATM100

1 (+) 24V Speisung vom ATM100 X3,4
2 (-) 24V Speisung vom ATM100 X3,5
3 RS485 (B) vom ATM100 X3,2
4 RS485 (A) vom ATM100 X3,1
5 (+) 24V Speisung für Slave 2 (Anschluss 1)
6 (-) 24V Speisung für Slave 2 (Anschluss 2)
7 RS485 (B) für Slave 2 (Anschluss 3)
8 RS485 (A) für Slave 2 (Anschluss 4)


